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SECTION 1 - GENERALITES

LISTE DES ABREVIATIONS

(/10) : Pieces en conditionnement par le nombre indiqué
B : Butane/Propane

N : Gaz naturel

PI. : Planche

------- : Cadre de sous-ensemble fictif

Cadre de sous-ensemble vendu

RENVOI INTER-PLANCHE

page 2-4 page 2-6

2-6 &)

Pour 'assemblage des piéces (tube et départ chauffage), suivre les indications suivantes :
- E repére de connexion de piéce,

- 2-4 et 2-6 pages ou se trouvent les pieces.
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SECTION 2 - VUES EN ECLATE

Informations concernant les chaudiéres :

1 - Colonne “APPLICABILITE”

a) Gaz:
N
B
b) Vase d’expansion :
51
8L
C) Jumelage ballon :
SGL

AVRIL 1998

Naturel

Butane/Propane

Piéce valable pour vase 5 litres

Piece valable pour vase 8 litres

Piéce valable uniquement dans le cas d'un

jumelage avec un SGL ballon

Page 2-1
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Planche 02 - HABILLAGE
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EGALIS 23R

04-98

des

numéros repéres

Les

sur la nomenclature dans 1’ordre du repérage.

articles non illustrés ou des composants éclatés sont précédés d’un symbole graphique

sont dnscrits

Les articles



064 VE/2-4

Planche 03 - DOSSERET (implantation de la robinetterie)
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Planche 04 - CIRCUIT EAU - CORPS DE CHAUFFE
ET DISPOSITIFS D’ENTREE, SORTIE
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r T T T T 1
I 1] 1 i 1 ]
I H i i 1 1
L opL | | | |
: : ! REFERENCE | | ; Q i
| S/ENS ELM : DESIGNATION ! APPLICABILITE | T 1
i REPERE | | ; E
: : '1 23 456 7 : A
\ ; ; IS N U Y S ; : :
1 i i i i 1
Eo4 i ! 5 : :
¥
| -1A ; | CIRCUIT EAU C.D.C., ! E E
! ! ' DISPOSITIFS D’ENTREE, SORTIE ! ! !
i 10A 858423 ; CORPS DE CHAUFFE ; b1 E
: 20A ! $58762 | VIS PURGE (/10) ! [
E 25A E $60560 | JOINT TORIQUE 11,9X1,98 i i |
i i
i ; ; EP 70 SH (/10) ! A
: 30A ! S60071 ! . TUBE SORTIE SANITAIRE | A S
| 40A | 857011 1. JOINT CAOUT. 12X18X1,5 (/10) ! L2
; 50A | S60670 ! . TUBE RETOUR CHAUFFAGE 3 A R
3 60A 3 S25775 ; JOINT CAOUT. 16,5X23,5X1,5 PB (/10) E R R
1 1
; 654 | S60797 ! . FLEXIBLE TUBE RETOUR CHAUFFE/VASE ; b1
! 70A ' S45750 ! . JOINT FIBRE 12X14,5X1 (/10) : o2
| 80A | 560104 | . TUBE RET. CHAUFF/CIRC. E b1
! 90A ! S25775 ! . JOINT CAOUT. 16,5%X23,5X1,5 PB (/10) | [ T
E 100A i $60063 ; TUBE ENTREE SANITAIRE { i 1 i
' 110A ! S§57011 ! . JOINT CAOUT. 12X18X1,5 (/10) ! I S
' 120A ! 825775 . JOINT CAOUT. 16,5X23,5X1,5 PB (10) | S B
1 i 1 1
| 130A | 529916 i . LIMITEUR DE DEBIT 8L BLANC (/5) ! ool
' 140A ! S60230 ! . DETECTEUR DEBIT ! S
5 150A g S25775 5 JOINT CAOUT. 16,5X23,5X1,5 PB (/10) i 5 1 5
' 160A | 560057 | . TUBE DEPART CHAUFFAGE ! [ R
i 170A | S25775 ' . JOINT CAOUT. 16,5X23,5X1,5 PB (/10) ; | H
1 1 1
| 180A | 857723 ! . THERMOMANO A BULBE ; b1
I 1 i i 1 1
i ] H i ] I
i 5 E ELEMENTS DE FIXATION } E E
! 190A | S07453 | . CLIP DE FIXAT. DE BULBE (/10) ! S
i 1 1 * % % ] 1 I
i i 1 i 1 ]
: : | ! | :
| 200A 1 $8716148301 ! . EPINGLE FIXATION (/10) | roo1
: | i i | |
i ¥ i 1 1 1
1 i 1 I i 1
1 1 i i 1 H
1 i 1 : 1 :
! | : i | .
: : : i : :
1 1 1 ! 1 i
i 1 1 § I i
1 1 1 i ] i
‘ | : i | :
: ; 1 1 1 1
i 1 1 | 1 i
1 1 1 i I i
1 1 1 i 1 1
| | : | | :
i i 1 I 1 ]
1 1 1 I 1 ]
1 1 ] ! t i
1 1 i i i 1
1 1 i 1 i i
H 1 H 1 1 i
i i i | 1 1
! | | i : |
I 1 1 i H 1]
1 1 I 1 1 1]
i 1 H 1 1 I
1 i ] 1 I !
i 1 1 i I !
! | | | | :
i I i i 1 i
! ! : 1 : :
: 1 : : ! 1
| : i | : |
] ¥ i i i I
i I i : : ;
| : | i | :
; i ; i : |
1 ¥ i 1 1 i
1 1 1 1 I 1
1 1 1 ! t 1]
i 1 1 i i I
1 1 H 1 1 1
1 i 1 1 1 ]
04-98 EGALIS 23R

Les articles

sont inscrits

sur la nomenclature dans
articles non illustrés ou des composants éclatés sont précédés d’un symbole graphique "-

1’ordre du repérage.

Les numéros repéres

u_n



Planche 05 - CIRCUIT EAU - DEPART ET RETOUR CHAUFFAGE - CIRCULATEUR
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H ' ' i ; A
i H 1 1 I i
1 i 1 i I ]
1 PL_ 1 1 i | Q i
L . | REFERENCE | | | :
| S/ENS | ELM i DESIGNATION | APPLICABILITE | T |
| REPERE | ) ! : LOE
i | 11234567 ! ;
: [ MU N S TR T WO W ; : !
i I i I 1 1
| 05 | : | | |
1
P -1A ; | CIRCUIT EAU-DEPART/ ! f E
! ! ! RETOUR CHAUFFAGE-CIRCULATEUR ! ! !
; 104 E 5 DEPART CHAUFFAGE ! ; 1 i
! 20A | S58003 ! RACCORD DEPART CHAUFFAGE A BY-PASS ! A R
: 30A | | MANETTE ROUGE 3 SACHET 2 R B
¥ 1 ¥ I i
I I 1 1 i H
] 1 i i I i
! ! ! ELEMENTS DE FIXATION : : '
| 4OA | | VIS | SACHET 2 S R
1 1 i Y o K i : :
: : : | | :
: 50A 5 $60466 X TETE DE SOUPAPE 3 BARS ; R
1 1 ! 1
; 60A | S57874 ALLONGE DR. VIDANGE ; A T
! 70A ' 857011 ! JOINT CAOUT. 12X18X1,5 EP (/10) | A T
; 80A E S60233 i EPINGLE RACCORD (/10) i i 1 ;
; 90A ! ! ALLONGE DEPART CHAUFFAGE ' SACHET 1 [
; 100A f S25774 ; JOINT CAOUT. 20X24X1,5 (/10) i i 1
H 1
PO 110A ; ALLONGE ! R SR
" 120A ! ! . RETOUR CHAUFFAGE : ! !
1
I 130A | S60409 CIRCULATEUR AVEC DEGAZEUR 30W ! o1
' 135A ! 860410 ! CIRCULATEUR AVEC DEGAZEUR 50W : [
i 140A | 857138 ; PURGEUR E ; 1
' 150A ! 857137 ! JOINT DE PURGEUR ! O
1 160A | $20586 ; JOINT TOR. R17 EP851 GRAPHITE : Vo2
I 170A | S29144 VIS DE PURGE (/10) ; o1
1 1 1 1 i i
i 1 i 1 i i
; i i ELEMENTS DE FIXATION i i g
I 180A | ! FIXATION CIRCULATEUR (/2) ! SACHET 3 o2
| | ! X % ! ! !
i | : | | :
I 190A 1 S60546 | RACC. RET. CHAUFFAGE COMPLET ; b1
' 200A ! S60021 ! CORPS RET. CHAUFF. ! [
2104 860020 RACC. RET. CHAUFFAGE i b1
I 230A ! ; MANETTE ROUGE ! SACHET 2 A
H } i 1 1 ]
1 I 1 1 1 1
2 E E ELEMENTS DE FIXATION E § E
L 240A ! ! VIS ! SACHET 2 [
i : ; x % K | : i
1 ] 1 1 1 1
1 ] 1 1 1 1]
i | ; i | |
| i : ELEMENTS DE FIXATION i : |
] ] H ]
I 250A 1 528417 VIS C M5X8 AC.Z.B. (/10) ! P2
1 i 1 * 5 5% 1 i !
: : | | | |
3 260A E S60233 i EPINGLE RACCORD (/10) i § 1 E
I 270A ! ! ALLONGE COUD. RET. CHAUF. ! SACHET 1 b
i 280A S25774 ; JOINT CAOUT. 20X24X1,5 (/10) i g ;
] H 1
L 290A ; ALLONGE ! I R
' 3004 ! : PLATINE CIRCULATEUR : R T
| 310A | 860233 5 EPINGLE RACCORD (/10) i A
| i i i | ;
1 1 1 | 1 i
1 1 i ! 1 i
I 1 i i 1 1]
i i 1 1 1 ]
H 1 1 1 1 ]
H ! i i i ]
i i H 1 1 1
H H 1 I 1 ]
i i I ! ] ]
04-98 EGALIS 23R

Les articles gont dinscrits sur la nomenclature dans 1’ordre du repérage. Les numéros repéres des
articles non illustrés ou des composants éclatés sont précédés d’'un symbole graphique "-"
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PLANCHE 06 - CIRCUIT EAU - CIRCUIT DE REMPLISSAGE - DISCONNECTEUR
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—100

064 VE/2-12

Planche 07 - CIRCUIT EAU - ENTREE ET SORTIE SANITAIRE
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320
P

Planche 08 - TOLERIE INTERIEURE, CHAMBRE DE COMBUSTION,

VENTOUSE ET VASE D’EXPANSION

Page 2-14
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| i 1 i i H
! E S ! | :
; FL. | REFERENCE | i e
| S/ENS i : DESIGNATION | APPLICABILITE | T |
i REPERE | : i B
! : '1 2 3 4567 i : '
: : FAN N T IO O N B ; ! :
; 08 | : | | |
P -1A ! ! TOLERIE INTERIEURE, ! ! ;
; g ECHAMBRE DE COMBUSTION, ; E i
! : ' VENTOUSE ET VASE D’EXPANSION ; ; !
: 104 ! ! . TOLERIE INTERIEURE ! ! !
; 204 5 S61054 i CAISSON/BUSE E S B
' 30A 1 855410 i PASSE TUBE CAOUT. D. 18 (/10) ! L2
; 40A ! S55409 ! PASSE TUBE CAOUT. D.14 (/10) ! o2
! 50A | 855460 ! COUVERCLE CAISSON EQUIPE ! S
; 60A i S55168 ; JOINT DE COUVERCLE ; E 1 g
1 1 i i 1 1
i 1 1

! ! i ELEMENTS DE FIXATION i ! f
i 70A E $23940 E VIS EBEX*MSXIZ A.Z.B. (/10) ; ; 3 i
1 1 1 i ! 1
| 75A | S60848 | . BUTEE DE PORTE (/2) ! Lo
! 80A | S56930 ! . ENSEMBLE VASE D’EXPANSION bosL [ T
f 80B ; S60626 5 ENSEMBLE VASE D’EXPANSION ; 8L 5 ;
; 90A | 560256 TUBE GONFLAGE VASE EXP. : roo1
to1004a ! : VASE EXPANSION 5L LosL A
; 100B i i VASE EXPANSION 8L i 8L R
' 105A | 560589 i . ADAPTATION P/VASE 8L (/3) ' 8L b3
' 110A ! S60094 ! PLAQUETTE FIX. VASE (/3) ! L3
1 i 1 1 1 1
1 ] i ] 1 i
5 E ; ELEMENTS DE FIXATION E i i
1 120A ' S23940 VIS CBLX M5X12 A.Z.B. (/10) I 5L b3

' 125A ! S31511 ! VIS 5X25 AC.2ZB (/10) ! 8L o3

i ! i * ok K i | i
! 130A ! 856011 I . CHAMBRE DE COMBUSTION E L1
' 140A ! S55262 ! VIS TRIGOB CBLTXS-W M4X10 (/10) ! Lo
' 150A | S55289 | ECROU M4 DE TIRANT MOLETE (/10) : oo !
} 1554 i S58867 E AGRAFE LYRE REF 053133 (/10) E 3 2 i
I 160A !  S55490 1 AGRAFE (/10) ! b4
! -170A ! sS56012 ! JEU DE GARNITURE ! [
i 180A E $57031 ; MANCHON DE RACCORDEMENT i 2 1 i
1 190A 1 857222 FOURREAU PVC ET ALLONGE INOX ; A R
' 200A ! 857033 ! ALLONGE FOURREAU SORTIE ARRIERE ! ! :
i I ] 1 I 1
H ! 1 I 1 i
: i i ELEMENTS DE FIXATION i i |
' 210A | 8555262 | VIS AUTOFORM CBLXSW M4-10 (/10) ! o4
| : : ¥oxox ; : i
1 H 1 H H i
i i i 1 i 1
| 220A | 856146 1 ALLONGE INOX SORTIE ARRIERE i b1
' 230A ! $S26103 ! CENTREUR ! I
P 240A $32839 | SORTIE DE VENTOUSE : A
i 250A 1 G7A17 1. KIT VENTOUSE SORTIES LATERALES ! ol
' 260A ! §57107 ! COUDE EXTERIEUR PVC ! [ T
' 270A ! 856585 ! COUDE INT. INOX : R T
3 280A g S56147 3 ALLONGE FOURR. SORT. DROITE i i 1 ;
I 290A 1 826103 1 CENTREUR VENTOUSE : A
' 300A ! 856145 ! ALLONGE INT. SORT. GAUCHE : [
| 310A 1 856150 g ALLONGE FOURR. SORT. GAUCHE E i 1 E
i ! 1 i 1 1
E i i ELEMENTS DE FIXATION E ! !
' 320A ! 855262 ! . VIS AUTOFORM CBLXSW M4&-10 (/10) i by
i ] ] % * * ] 1
i i | i : :
i 1 ] ! i ]
04-98 EGALIS 23R

Les articles sgont inscrits gur la nomenclature dans 1’ordre du repérage. Les numéros repéres des
articles non illustrés ou des composants éclatés sont précédés d’un symbole graphique "-"
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Planche 09 - CIRCUIT GAZ - BRULEUR ET SYSTEME D’ALLUMAGE

Page 2-16
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Planche 10 - CIRCUIT GAZ - RAMPE ET ARRIVEE GAZ

Page 2-18
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: ' : i :

H ] 1 | 1

i opLL i , | :

! " | REFERENCE | i | Q

| S/ENS | ELN : DESIGNATION | APPLICABILITE | T

! REPERE ! ! ' 'R

! ! '1 234567 ! ;

! : A N N T N I ! !

i 1 1 i 1

113 : : | |

i i i 1

| -1A ; ' CIRCUIT ELECTRIQUE ET REGULATION : E

! 10A | S60728 ! . EXTRACTEUR ASSEMBLE ! I

1] 1 1 1 1

1 i i 1 1

H 1 i

! f ; ELEMENTS DE FIXATION ; !

| 20A | S56446 VIS HM 5X10 INOX (/10) E b

1 1 1 % % K i t

i ] i i 1

i 1 1 1 1

| : ' 1 :

; 30A ! 860966 ! . DIAPHRAGME D’EXTRACTEUR @49 ! VOIR P.3-1 | 1

: 30B | 857035 i . DIAPHRAGME D’EXTRACTEUR 056 i VOIR P.3-1 o1
I

E 40A | 557759 | . MANCHON ! b1

! 60A | S60542 ! . TUBE DE LIAISON VERS EXTRACTEUR (/2) ! L2

i 70A f $60553 5 TUBE DE LIAISON EXTRACT./MANOSTAT (/2) i E 2

! 80A | $60543 ! . TUBE DE LIAISON VERS MANOSTAT (/2) ! L2

| 90A | S60333 i . MANOSTAT DIFFERENTIEL i ]

] H i i

' 100A | 860252 | . CTN CHAUFFAGE ; § 1

1 H H i 1

1 i 1 1 1

i ; ; ELEMENTS DE FIXATION E i

' 110A ¢ 837306 ! . VIS AUTOFORM CBLXS-W M3X6 (/10) ! L2

{ i : * %k i !

| i | i |

! 120A 1 860052 ! . FAISCEAU ; ol

' 130A | 860303 ! . FAISCEAU ELECTRODES D'ALLUMAGE ! |

5 140A 5 S55262 ;. VIS TRIGOB CBLTXS-W M4X10 (/10) i i 1

' 150A 188714500055 ! . CTN SANITAIRE ! |

3 160A i88710205076} JT CTN SANITAIRE (/10) 3 b1

' 170A 188716148301 ! . EPINGLE FIXATION CTN (/10) i |

i 180A | 828350 | . THERMOSTAT LIMIT. 120°C : .

1 i 1 ] 1

1 t 1] ] 1

i 1 i 1

! ! f ELEMENTS DE FIXATION : !

i 190A | 837306 i . VIS TRIGOB CBLTXS-W M3X6 (/10) i o1

i | ' ® % * | :

? } : i |

\ 200A |S8714411138 1 . CI CODAGE ' 1
I

I 210A 5587147070125 ATTACHE CI CODAGE (/10) : Pl

| | ' : |

1 i 1 1 I

H 1 i 1 1

i 1 i 1 1

1 1 1 1 i

1 1 1 1 i

1 1 1 ] 1

1 i 1 I 1

H i ] 1 1

i I 1 1 ]

t 1 1 1 H

i 1 1 ] I

i 1 1] t ]

1 ] H I t

1 ¥ H 1 ]

i ] 1 1 1

i 1 i i 1

i 1 i i 1

1 1 1 i ]

1 i i ! H

1 i 1 i i

H i 1 1 1

i 1 i i 1

i i 1 1 H

1 1 H H i

i 1 i 1 1

i H 1 1 1

i 1 1 i i

H 1 1 I H

i i 1 i 1

1 i 1 I 1

1 i H 1 i

i i i 1 i

i i 1 1 1

i 1 1 i 1

i 1 ] i 1

i 1 i i i

i i i i 1

i ] 1 1 ]

i i H i I

i ] i i |

1 I i i 1

1 1 ] 1 1
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DESCRIPTIFS DES SACHETS

Qté
56326 SACHET 1

ALLONGE ARRIVEE GAZ
ALLONGE RET. CHAUFFAGE
ALLONGE DEPART CHAUFFAGE
ALLONGE ENTREE SANITAIRE
ALLONGE SORTIE SANITAIRE
JOINT CAOUT. 20X24X1,5 NI
JOINT CAQUT. 16,5X23,5X1,5 PB
JOINT CAOUT. 14X18X1,5 EP

bk (Y e b omh amd ek

560536 SACHET 2

MANETTE ROUGE
MANETTE JAUNE
MANETTE BLEUE
VIS

F NN

$60535 SACHET 3

ECROU CIRCULATEUR
RONDELLE 9X18X1,5
PASSE-FIL 9X14X2 PVC
RONDELLE PLATE L 6U AC.ZB
VIS H M6X16 AC.Z.B

[ASEEACEEAG I \C T ]

Références des équipements de transformation

EGVM 23 R

60505

CHOIX DU DIAPHRAGME D’EXTRACTEUR

o . ':é;_; 0 ongueur specmque . 'Djapﬁragm‘e:;.: -
. Typedesorﬂ | delinstallaton |  (repérage)
. . 0,3a1,10 g 49
Sortie arriére
1,104 1,80 & 56
Sortie latérale* 0,3a1,10 O 56
(droite ou gauche) 1,10 21,80 sans

Page 3-1



Maintenance

O
=

MISE EN SERVICE
(vert)

-
(-

DEMANDE CHAUFFAGE
(rouge)

™

-

DEMANDE SANITAIRE
(rouge)

b

3

BRULEUR EN SERVICE
(rouge)

064 VE/3-2

U

U

~

ETAT DES LEDS EN CAS DE DEFAUT

v

VOIR A ~¢— AUCUNE LED ALLUMEE
VOIRC ~—]  LED VERTE ETEINTE
(les leds rouges fonctionnent)
LEDS ROUGES ET]?INTES > VOIR B
(la led verte fonctionne)
VOIRD ~= NE S'ALLUME PAS
(les autres leds fonctionnent)
NE S'ALLUME PAS » VOIR E
(les autres leds fonctionnent)
LED ALLUMEE FIXE
VOIRF — (demande chauffage
sur "ETE")
VOIRG —= — LES 2 LEDS CLIGNOTENT LENTEMENT
VOIRH = LA LED CLIGNOTE
LENTEMENT
VOIR] = LES 2 LEDS CLIGNOTENT RAPIDEMENT
. - LA LED CLIGNOTENT
VOIRK RAPIDEMENT
LA LED CLIGNOTENT » VOIR L
RAPIDEMENT
VOIRM ~&—— AUTRES DEFAUTS NON LISTES CI-DESSUS
AVRIL 1998 Page 3-2
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INTERRUPTEUR SECTEUR NON TOURNER
DE FACE AVANT > L'INTERRUPTEUR
SUR LA POSITION I EN POSITION I
oul
v
PRESENCE DU 230V NON VERIFIER
ENTRE LES BORNES > L'ALIMENTATION SECTEUR
(L) ET (N) DE ST12 DE LA CHAUDIERE
oul
\i
NON REMPLACER LE
FUSIBLE F1 HS " TABLEAU ELECTRIQUE

oul

v

Remplacer le fusible et rechercher les causes du défaut.
Par exemple cible endommagé, mauvaise connexion
ou défaut internes de l'extracteur, du circulateur,
du transformateur ou du tableau électrique.

AUCUNE LED ROUGE NE S'ALLUME (MALGRE DES DEMANDES)

NON

- REMPLACER
FUSIBLE F2 5 TABLEAU ELECTRIQUE
oul
Y
REMPLACER FUSIBLE
VERIFIER RACCORDEMENTS
AU TABLEAU ELECTRIQUE

060 VE/3-3-1

060 VE/3-3-2

LA LED VERTE EST DEFECTUEUSE
REMPLACER LE TABLEAU ELECTRIQUE

060 VE/3-3-3

Page 3-3



NON THERMOSTATOU | 5\ PLACER STRAP
| HORLOGE BRANCHES | ENTRE “LS" ET "LR"
ENTRE "LS" ET "LR" F T8
DE ST 8
oul
Y
AVEC LE
SELECTEUR DEMANgé chiUFFAGE
CHAUMAXI |NON|  PRESENCE 230V ~ VERIFIER LE THERMOSTAT
I'APPAREIL »| ENTRE'NS"ET'LR" [ DAMBIANCE
DEMARRE ET DE S18 . :
FONCTIONNE OU LHORLOGE
NORMALEMENT ET LES LIAISONS
our oul
Y Y
LA LED
ROUGE PRESENCE 24V= | NON HBﬁ%g%TR‘ngﬁL NON |  PLACER UN STRAP
EST ENTRE "4" et "2" | NTREr BT > ENTRE"1"ET"2"
DEFECTUEUSE DE ST18 DE ST18 DE ST18
REMPLACER
LE TABLEAU oul
ELECTRIQUE Y
PAS DE
DEMANDE CHAUFFAGE
our VERIFIER LE THERMOSTAT
D'AMBIANCE
OU 'HORLOGE
ET LES LIAISONS
y
ENTRE "GND" ET "7" > ENTRE "GND" »|  ENTRE "GND" ET "7
DESTIS ET 7" DU STI8 DE $T18
y our
oul
PAS DE
DEMANDE CHAUFFAGE
VERIFIER LE THERMOSTAT
D'AMBIANCE
Y OU L'HORLOGE
J '
PRESENCE D'UNE HORLOGE ETLES LIAISONS
RACCORDEE A $T5
(A DROITE DU NON
TABLEAU ELECTRIQUE) > REMPLACER
LE TABLEAU
oul ELECTRIQUE
Y
DEBRANCHER A
LE CONNECTEUR
DU PROGRAMMATEUR NON
MAINTENANT LA LED
FONCTIONNE
CORRECTEMENT
VERIFIER
LE PROGRAMMATEUR
OU L'HORLOGE
oK <]

060 VE/3-4

AVRIL 1998 Page



DEBRANCHER
UN PUISAGE FAU LE CONNECTEUR DEBRANCHER
CHAUDE SANITAIRE DE ST 16 SUR LE LE DETECTEUR
EST EN COURS NON | TABLEAU ELECTRIQUE :| NON DE DEBIT EAU NON REMPLACER
LA CHAUDIERE »- VERIFIER » CHAUDE SANITAIRE -
FONCTIONNE CONTINUITE VERIFIER LE
NORMALEMENT EN ENTRE LES CONTACTS CONTINUITE
MODE SANITAIRE 19 ET 20 (FILS VERTS) ENTRE LES BORNES DETECTEUR
(PUISAGE EN COURS) (PUISAGE EN COURS)
DE
oul oul oul DEBIT
4 r \ EAU CHAUDE
1A LED ROUGE REPARER
EST DEFECTUEUSE REMPLACER OU REMPLACER SANITAIRE
REMPLACER LE LE TABLEAU LE FAISCEAU
TABLEAU ELECTRIQUE ELECTRIQUE 5
ELECTRIQUE g
W
LA CHAUDIERE EST DANS NON
- REMPLACER
UN ENVIRONNEMENT - . ]
TRES FROID (INFERIEUR A 5°C) TABLEAU ELECTRIQUE
oul
LA CHAUDIERE FONCTIONNE .
EN MODE "HORS GEL" 2
2
L'EAU DE LA CHAUDIERE NON
EST SOUS PRESSION - REMEDIER AU DEFAUT
ET L'AIR EST PURGE
oul
1
FONCTIONNEMENT NON R“"?‘é@&%ﬁ‘?};‘;ﬁc“
NORMAL DU CIRCULATEUR > A
OU SON RACCORDEMENT
oul
y
THERMOSTAT SURCHAUFFE NON CHANGER THERMOSTAT
ET CABLAGE BONS ? SURCHAUFFE OU FAISCEAU
oul
REMPLACER LE .
TABLEAU ELECTRIQUE §
W

AVRIL 1998
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H

ALIMENTATION NON REMEDIER
EN GAZ CORRECTE . AU DEFAUT
ET PRESSION D'ALIMENTATION
GAZ CORRECTE GAZ
¥ oul
RETIRER LE PANNEAU LORS DU
AVANT. REDEMARRER RhDh MmAGF MONTAGE REPARER OU
LA CHAUDIERE EN NON ET DU REARMEMENT NON ET NON REMPLACER
EFFECTUANT > N ARC ELECTRIQUE »! RACCORDEMENT » LES ELECTRODES
UN REARMEMENT. APPARAIT ENTRE DES ELECTRODES ou
LA FLAMME APPARAIT AU LES ELECTRODES BONS ? RACCORDEMENTS
TRAVERS DU HUBLOT
oul ¥ Oul ¥ oul
DEBRANCHER LE REMPLACER
CONNECTEUR ST16 LE TABLEAU
SUR LE TABLEAU ELECTRIQUE
ELECTRIQUE.
MESURER LA
RESISTANCE ENTRE DEBRANCHER
LES CONTACTS 7ET 8 LES 2 CONNECTEURS
o 9ET 0 Non | PUBLOCCAZ 1 oul | pempracer
(FILS MARRONS). LA RESISTANCE . LE BLOC GAZ
LES 2 MESURES DES 2 BOBINES
DONNENT ENVIRON MARRONS
160 Q 160 Q2
oul ¥ NON
REPARER
OU REMPLACER
v LES FAISCEAUX
ETEINDRE
LA CHAUDIERE. »1 REBRANCHER ST16
RETIRER LES CAPOTS DEBRANCHER
DE FACE AVANT REPARER SUCCESSIVEMENT REMPLACER
ET CHAMBRE NON OU REMPLACER LES CONNECTEURS | NON LE TABLEAU
DE COMBUSTION. g L'ELECTRODE DES ELECTROVANNES - ELECTRIQUE
L'ETAT, LA POSITION D'TONISATION DE SECURITE
ET LE CABLAGE DU BLOC GAZ
DE L'ELECTRODE A (BOBINES MARRONS)
D'IONISATION PRESENCE DE 24V =
SONT CORRECTS PENDANT
LA PHASE D'ALLUMAGE
oul SUR LES DEUX
4 CONNECTEURS ?
DEBRANCHER
LE CONNECTEUR oul
ST 16 DU NON
TABLEAU ELECTRIQUE : Y
CONTINUITE ENTRE REMPLACER
LE CONTACTS 11 LE BLOC GAZ
(FIL ORANGE)
ET L'ELECTRODE
D'TONISATION
v OUl
LE SIGNAL DE DEFAUT | NON LE SIGNAL DE DEFAUT
APPARAIT AU DEBUT »-{ APPARAIT' EN FIN DEMANDE.
DE LA DEMANDE REMPLACER LE BLOC GAZ.
¥ OUl
REMPILACER
LE TABLEAU
ELECTRIQUE

AVRIL 1998

Page

060 VE/3-6

3-6



K

060 VE/3-7

LE CONNECTEUR ST16 NON
EST BIEN CONNECTE > RECOETI\JECTER
SUR LE TABLEAU ELECTRIQUE
out
¥
RETIRER LE CONNECTEUR
$T16 DU TABLEAU ELECTRIQUE. ILY A CONTINUITE
MESURER LA RESISTANCE | NON DES FILS ORANGES NON '} REPARER OU REMPLACER
ENTRE LES CONTACTS ” {7ET 18 DUST 16 LES FAISCEAUX
17 BT 18 (FILS ORANGES). A LA CIN
LA MESURE DONNE ENTRE EAU CHAUDE SANITAIRE
1 ET 30 KOHM.
oul oul
\
REMPLACER LA CTN ECS
Y
“;f%gi}:‘ C“gi}i{éﬁ? IL YA CONTINUITE
BT 13 (FILS ROUGES NON DES FILS ROUGES NON | REPARER OU REMPLACER
5 (FIL 7 ;,)' . g 12 ET 13 DU ST 16 LES FAISCEAUX
LA MESURE DONNE ENTRE A LA CTN.CHAUFFAGE
1 ET 30 KOHM.
oul oul
3
REMPIACER LA CIN CH
¥
MESURER LA RESISTANCE DEBRANCHER
ENTRE LES CONTACTS NON LES CONNECTEURS DES NON
7 ET 8 (FILS MARRONS) PUIS - BOBINES MARRONS REMPLACER
9 ET 10 (FILS MARRONS). ET MESURER BLOC GAZ
LES 2 MESURES DONNENT LEURS RESISTANCES
ENVIRON 160 Q 160627
oul oul
A\ A
REMPLACER REPARER OU REMPLACER
LE TABLEAU ELECTRIQUE LE FAISCEAU
AVRIL 1998 Page 3-7



060 VE/3-8-2

INTERRUPTEUR "FORCAGE" NON ECHANGER TABLEAU
EN "MIN" OU "MAX" > ELECTRIQUE
oul
Y
REMETTRE EN POSITION B
“NORMAL" g
g
LES INDICATIONS
DONNEES
PAR LES LEDS CHANGER
DURANT LE TABLEAU
LE DEFAUT FLECTRIQUE
NE CORRESPOND
AAUCUN CAS
DECRIT
LA TEMPERATURE
DE L'EAU CHAUDE
EST INSUFFISANTE. L'ALIMENTATION NON
LE DEBIT GAZ GAZ EST A . REAJUSTER
TROP FAIBLE UNE PRESSION LA PRESSION GAZ.
(AVEC LE ROBINET SATISFAISANTE.
OUVERT
AU MAXIMUM)
out
/
RETIRER LE
CONNECTEUR ST16 DEBRANCHER
SUR LE TABLEAU LE CONNECTEUR
ELECTRIQUE. NON DEIA NON CHANGER
LA RESISTANCE ENTRE ™1 BOBINE BLEUE. ™ LEBLOCGAZ
LES CONTACTS 1 BT 2 MESURER
(FILS BLEUS) EST LA RESISTANCE :
D'ENVIRON 34 Q 34Q7
oul oul
\ \
CHANGER REPARER
LE TABLEAU OU REMPLACER
ELECTRIQUE LE FAISCEAU
AVRIL 1998
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RETIRER
T )
LEVENTILATEUR | NON | CONTINUITE NON | pamkau etec st1) | VO REMPLACER
TOURNE AVANT - ENTRE "1 FENSION 250 v > LETABLEAU
L'AFFICHAGE DEFAUT LES 2 CONTACTS AR ‘ ELECTRIQUE
DU PRESSOSTAT ENTRE LE CONTACT
: CENTRAL ET
CELUI DE GAUCHE
DE ST1 (TABLEAU)
out oul out
Y Y
REMPLACER REPARER/REMPLACER
PRESSOSTAT EXTRACTEUR
OU CABLAGE
\
DECONNECTER
LE PRESSOSTAT ET L PRESSOSTAT
ALLUMAGE Non | REDEMARRER | . , . | NoN ELIMINER
T ICAT L'APPAREIL N'A PAS FERME
AVANT INDICATION ™ CONTINUITE ENTRE > TUBES ET > 5 Li{ "
DE DEFAUT LES 2 BORNES CONDENSATION EFAU
DU PRESSOSTAT 0K?
QUAND
L'EXTRACTEUR TOURNE
y ou oul ¢ oul
LE PRESSOSTAT
A OUVERT
EN FONCTIONNEMENT VERIFIER NON ELIMINER
VERIFIER VENTOUSE - LE
LA VENTOUSE, PASSSAGE DEFAUT
LES TUBES, LIBRE ?
LE PRESSOSTAT ET
LES RACCORDEMENTS
out
v
VERIFIER
PRISES DE PRESSION
DANS EXTRACTEUR
SIOK,
CHANGER
LE PRESSOSTAT
A\
RETIRER
LE CONNECTEUR
DU $T16 NON- REPARER/
CONTINUITE > REMPLACER
DES CONTACTS DE FAISCEAU
FILS NOIRS 14 ET 15
AUX PRESSOSTATS
\
REMPLACER
LE TABLEAU
ELECTRIQUE .
&
>

AVRIL 1998 Page 3-9



Agences e.l.m. leblanc

e.lm.leblanc

Assistances techniques et Services Apres Vente

REGION PARISIENNE :
93000 BOBIGNY : Tél.: 01.48.30.12.13 31200 TOULOUSE : Tél.: 05.61.47.70.60
79, rue de Stalingrad Fax : 01.48.96.87.00 64, rue de Fenouillet Fax : 05.62.72.01.69
78220 VIROFLAY : Tél:  01.30.24.83.46 .
150, av. du Général Leclerc Fax : 01.30.24.55.35 REGION NORD :
, 59000 LILLE : Tél: 03.20.52.28.56
92700 COLOMBES : Tél.:  01.47.60.03.36 I .
4, av. de Stalingrad Fax : 01.47.81.33.29 8, rue Moliére Fax + 03.20.88.43.42
75011 PARTS : Tél: 01.43.55.26.50 REGION EST :
22, bd Richard-Lenoir Fax : 01.43.57.69.98 BESANCON -
75017 PARIS : Tél: 01.42.63.25.56 25220 RO{JHE-LEZ-BEAUPRE Tél: 03.81.80.73.71
31, rue Brochant Fax : 01.42.63.39.29 Z.1. de Thise - route de Besancon Fax : 03.81.50.16.41
75019 PARIS : Tél: 01.42.40.22.15 54000 NANCY : Tél:  03.83.35.02.84
61, rue Armand-Carrel Fax : 01.48.03.38.94 6, rue Foller Fax : 03.83.37.23.67
94200 IVRY-SUR-SEINE : Tél:  01.49.60.69.03 57000 METZ : Tel: 03.87.63.23.02
26, rue Robert Witchitz Fax : 01.49.59.08.80 105, rue Kellermann Fax : 03.87.56.07.90
51100 REIMS :
REGION OUEST : Z.A. LA NEUVILLETTE Tél:  03.26.04.89.65
14000 CAEN : Tél:  02.31.52.08.31 24, rue de Bétheny Fax : 03.26.04.89.63
69, rue Victor-Lépine Fax : 02.31.34.96.32 STRASBOURG :
46, bd Boulay—Paty Fax : 02.51.83.92.54 30, rue des Tuileries Fax : 03.88.20.57.54
35000 RENNES : Tél: 02.99.38.58.34 REGION SUD-EST :
83, bd de Metz Fax : 02.99.63.79.04
13010 MARSEILLE : Tél.: 04.91.78.67.00
REGION CENTRE-LOIRE : 97-99, av. de la Timone Fax : 0491830721
18000 BOURGES : Tél: 02.48.70.84.12 34000 MONTPELLIER : Tel.: ~04.67.65.76.75
12’ rue Florentin-Labbé Fax : 0248690523 49, rue Fredertc-Balele Fax 0467225928
45000 ORLEANS : Tél: 02.38.62.23.18 00300 NICE: Tel.: —04.93.89.64.10
10, rue du Maréchal-Foch Fax : 02.38.81.04.63 19, rue Beaumont Fax : 04.93.89.35.67
-” 83200 TOULON : Tél: 04.94.24.31.86
7 -ST- .DES-
20/&95?0[}}25 STPIERRE-DES Tél:  02.47.44.33.40 147, bd Léon Bourgeois Fax : 04.94.24.38.21
24, av Lénine Fax . 0247328148 54000 AVIGNON - Teél: 04.90.89.10.51
23, route de Montfavet Fax : 04.90.87.74.38
REGION AQUITAINE-LIMOUSIN :
33800 BORDEAUX : Tél:  05.56.92.78.17 REGION AUVERGNE - RHONE - ALPES :
102, rue Francin Fax : 05.56.92.05.19 69008 LYON : Tel.  04.78.00.02.39
2, impasse Daguerre Fax: 05.55.79.51.88 03100 MONTLUCON : Tél:  04.70.29.09.96
34, quai de Verdun Fax : 04.70.29.96.50
REGION MIDI-PYRENEES :
i 38000 GRENOBLE :
BAYONNE : 10, rue Léon Sestier Tél:  04.76.49.53.60
64600 ANGLET TélL: 05.59.31.08.08 Z.A. le GEAI Fax : 04.76.70.26.76
16, rue de l'industrie Fax : 05.59.52.98.98
» CLERMONT-FERRAND :
64000 PAU : Tél:  05.59.27.11.96 63540 ROMAGNAT Tél:  04.73.62.00.00
8, rue Baudon Fax : 05.59.27.47.97 Centre Commercial “Les Perouses” Fax : 04.73.61.13.69
66000 PERPIGNAN : Tél.: 04.68.54.77.77
12, rue Fernand Forest Fax : 04.68.55.13.45

Siege social
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Télécopieurs Service Commercial : 01 48 30 86 21 - Service Apres Vente : 01 48 32 42 03




